
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

______________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю______________
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, город Красноярск, проспект Мира, 68, телефон 8(3912)11-45-91, ond@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

663960, г. Заозёрный, улица Фабричная, дом 8~, тел. 8(39165)2-03-12, ontlrib@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 1/1/1-8
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
«Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

_______ познавательно-речевому направлению развития детей города Заозерного»________
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица.______

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя 
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Рыбинского района по 
пожарному надзору Дрокиной М.Б. от «13» января 2020 года №  1, ст. 6. 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 13.00 часов 20 
января 2020 года, с 09.00 часов до 10,00 часов 21 января 2020 года, с 15.00 часов до 15.30 часов 24 
января 2020 года,, государственным инспектором Рыбинского района Красноярского края по 
пожарному надзору Кибус Романом Владимировичем, проведена плановая выездная проверка 
здания, помещений и прилегающей территории М униципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей города 
Заозерного, расположенных по адресу: Красноярский край. Рыбинский район город Заозерный.
улица Советская, 17__________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), государственного инспектора 
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта 
защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей М БДОУ «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей города
Заозерного» Новиковой Еленой Леонидовной________________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки:_________________________________
№ Вид нарушений требований Содержание пункта (абзац пункта) и Срок устранения

предпи- пожарной безопасности, с наименование нормативного правового акта РФ и нарушения

сания указанием конкретного места 
выявленного нарушения

(или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нарушены

требования
пожарной

безопасности

mailto:ond@mchskrsk.ru
mailto:ontlrib@mchskrsk.ru
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1/ 1/1 Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности
помещение детского сада (Ф
2.1) и электрощитовая (Ф
5.2) не разделены между 
собой противопожарными 
преградами с требуемым 
пределом огнестойкости (п. 
1.6 проверочного листа).

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности": 
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих 
условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности.
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности": 
Устанавливает более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении 
объектов защиты, которые были введены в 
эксплуатацию либо проектная документация на 
которые была направлена на экспертизу до дня
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования.....
В соответствии с частью 1 статьи 88 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". 
Требования к ограничению распространения пожара в 
зданиях, сооружениях, пожарных отсеках:

1) Части зданий, сооружений, пожарных 
отсеков, а также помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должны быть 
разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. 
Требования к таким ограждающим конструкциям и 
типам противопожарных преград устанавливаются с 
учетом классов функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания, сооружения, пожарного отсека,
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Таблица 24
Пределы огнестойкости заполнения проемов 

в противопожарных преградах

Наименование элементов заполнения 
проемов s противопожарных преградах

Тип заполнения 
проемов впроти 

воложарных 
преградах

Предел огнестойкости

Двери (за исключением деерей с остек- 
пением более 25 процентов и дымитазо - 
непроницаемых дверей), ворота, люки.

1 то
7. Ш О

клапаны, шторы и экраны з ЕИ 5

Двери с остеклением более 25 прочен- 1 EIW60
ТОЙ

2 0W 30

3 tlW 15

Дымогазонелрочицаемые деери (за 1 E1S60
исключением дверей с остеклением 
более 25 процентов} 2 EIS30

3 E1S15

Дымогазомепрскицаемые двери с о с т  • 
пением более 25 процентов, шторы и 
экраны

1 8 W S 6 0

2 B W S3 0

3 E1WS15

Двери шахт .лифтов 2 83 0  (в зданиях высотой не 
более 28 метров предел 

огнестойкости дверей шахт 
лифтов принимается £ 30}

Окна 1 т
2 £30
з £15

Занавесы 1 86 0

что не противоречит требованиям пункта 7.4 СниП 
21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»: Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной опасности 
должны быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. При 
этом требования к таким ограждающим конструкциям 
и типам противопожарных преград устанавливаются с 
учетом функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания.
пункт 1.1 СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»: Настоящие нормы и правила 
устанавливают общие требования противопожарной 
защиты помещений, зданий и других строительных 
сооружений (далее -  зданий) на всех этапах их 
создания и эксплуатации, а также пожарно
техническую классификацию зданий, их элементов и 
частей, помещений, строительных конструкций и 
материалов.

1/ 1/2 Инструкция о мерах . 
пожарной безопасности 
разработана не в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными разделом 
XVIII Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от

В соответствии с пунктом 462(6) Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме":
В инструкции о мерах пожарной безопасности 
указываются лица, ответственные за обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе за:
- организацию спасания людей с использованием для 
этого имеющихся сил и средств, в том числе за 
оказание первой помощи пострадавшим.
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противопожарном режиме", 
а именно: В инструкции о 
мерах пожарной 
безопасности не указано 
лицо, ответственное за:

организацию спасания 
людей с использованием для 
этого имеющихся сил и 
средств, в том числе за 
оказание первой помощи 
пострадавшим (п. 5.7 
проверочного листа).

1/1/3 На здании на указателе 
пожарного гидранта не 
указано расстояние четко 
нанесенными цифрами до 
месторасположения 
ближайшего наружного 
противопожарного 
водоснабжения (п. 69 
проверочного листа).

В соответствии с пунктом 55 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": 
Направление движения к пожарным гидрантам и 
резервуарам, являющимся источником 
противопожарного водоснабжения, должно 
обозначаться указателями с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их месторасположения.

01.07.2020

1/1/4 План эвакуации на первом 
этаже, не соответствует 
планировке первого этажа 
(п. 31 проверочного листа).

В соответствии с пунктом 7 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме":
В здании или сооружении, кроме жилых домов, в 
котором может одновременно находиться 50 и более 
человек, то есть на объекте с массовым пребыванием 
людей, а также на объекте с рабочими местами на 
этаже для 10 и более человек руководитель 
организации обеспечивает наличие планов эвакуации 
людей при пожаре.
В соответствии с пунктом 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 
«Системы фотолюминесцентные Эвакуационные»: 
Планы эвакуации должны состоять из графической и 
текстовой частей. Графическая часть должна 
включать в себя этажную (секционную) планировку 
здания, сооружения, транспортного средства, объекта 
с указанием:
а) путей эвакуации;
б) эвакуационных выходов и (или) мест размещения 
спасательных средств;
в) аварийных выходов, незадымляемых лестничных 
клеток, наружных открытых лестниц и т. п;
г) места размещения самого плана эвакуации, 
сооружении, транспортном средстве, объекте;
д) места размещения спасательных средств, 
обозначаемых знаками безопасности и символами 
ИМО;
е) мест размещения средств противопожарной 
защиты, обозначаемых знаками пожарной 
безопасности и символами ИМО.
Цветографические изображения знаков безопасности, 
символами ИМО и знаков безопасности (символов)
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ораслевого назначения на планах эвакуации должны 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, 
Резолюций ИМО А.654 (16), А.760 (18) и 
нормативным документам отраслевого назначения. 
Знаки безопасности и символы допускается дополнять 
цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми 
обозначениями. Высота знаков безопасности и 
символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 
мм, на одном плане эвакуации они должны быть 
выполнены в едином масштабе.
При необходимости конкретизации признаков 
(технических характеристик) средств 
противопожарной защиты, обозначаемых на планах 
эвакуации, допускается применять условные 
графические обозначения по ГОСТ 28130.
Для знаков безопасности, символов и условных 
графических обозначений должны быть даны 
пояснения их смыслового значения в текстовой части 
плана эвакуации.
На этажных планах эвакуации в графической части 
должен быть указан номер этажа.
В текстовой части следует излагать:
-способы оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации (пожара, аварии, и др);
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- обязанности и действия людей, в том числе порядок 
вызова пожарных или аварийно-спасательных 
подразделений, экстренной медицинской помощи и
др.;

порядок аварийной остановки оборудования, 
механизмов, отключения электропитания и т.п.;

порядок ручного (дублирующею) включения 
систему (установок) пожарной и противопожарной 
автоматики.
Текстовая часть плана эвакуации должна содержать 
инструкции о действиях в условиях чрезвычайной 
ситуации (пр пожаре, аварии и т.п.), дополнительные 
для наглядности знаками безопасности и символами.
В соответствии с пунктом 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143- 
2009 «Системы фотолюминесцентные 
Эвакуационные»:
Планы эвакуации следует вывешивать на стенах 
помещений и коридоров, на колоннах и в строгом 
соответствии с местом размещения, указанным на 
самом плане эвакуации.

1/1/5 План эвакуации на втором 
этаже, не соответствует 
планировке первого этажа 
(п. 31 проверочного листа).

В соответствии с пунктом 7 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме":
В здании или сооружении, кроме жилых домов, в 
котором может одновременно находиться 50 и более 
человек, то есть на объекте с массовым пребыванием 
людей, а также на объекте с рабочими местами на 
этаже для 10 и более человек руководитель 
организации обеспечивает наличие планов эвакуации
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людей при пожаре.
В соответствии с пунктом 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 
«Системы фотолюминесцентные Эвакуационные»: 
Планы эвакуации должны состоять из графической и 
текстовой частей. Графическая часть должна 
включать в себя этажную (секционную) планировку 
здания, сооружения, транспортного средства, объекта 
с указанием:
а) путей эвакуации;
б) эвакуационных выходов и (или) мест размещения 
спасательных средств;
в) аварийных выходов, незадымляемых лестничных 
клеток, наружных открытых лестниц и т. п;
г) места размещения самого плана эвакуации, 
сооружении, транспортном средстве, объекте;
д) места размещения спасательных средств, 
обозначаемых знаками безопасности и символами 
ИМО;
е) мест размещения средств противопожарной 
защиты, обозначаемых наками пожарной 
безопасности и символами ИМО.
Цветографические изображения знаков безопасности, 
символами ИМО и знаков безопасности (символов) 
ораслевого назначения на планах эвакуации должны 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, 
Резолюций ИМО А.654 (16), А.760 (18) и
нормативным документам отраслевого назначения. 
Знаки безопасности и символы допускается дополнять 
цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми 
обозначениями. Высота знаков безопасности и 
символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 
мм, на одном плане эвакуации они должны быть 
выполнены в едином масштабе.
При необходимости конкретизации признаков 
(технических характеристик) средств
противопожарной защиты, обозначаемых на планах 
эвакуации, допускается применять условные 
графические обозначения по ГОСТ 28130.
Для знаков безопасности, символов и условных 
графических обозначений должны быть даны 
пояснения их смыслового значения в текстовой части 
плана эвакуации.
На этажных планах эвакуации в графической части 
должен быть указан номер этажа.
В текстовой части следует излагать:
-способы оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации (пожара, аварии, и др);
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- обязанности и действия людей, в том числе порядок 
вызова пожарных или аварийно-спасательных 
подразделений, экстренной медицинской помощи и 
ДР4

порядок аварийной остановки оборудования, 
механизмов, отключения электропитания и т.п.;

порядок ручного (дублирующею) включения
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систему (установок) пожарной и противопожарной 
автоматики.
Текстовая часть плана эвакуации должна содержать 
инструкции о действиях в условиях чрезвычайной 
ситуации (пр пожаре, аварии и т.п.), дополнительные 
для наглядности знаками безопасности и символами.
В соответствии с пунктом 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143- 
2009 «Системы фотолюминесцентные 
Эвакуационные»:
Планы эвакуации следует вывешивать на стенах 
помещений и коридоров, на колоннах и в строгом 
соответствии с местом размещения, указанным на 
самом плане эвакуации.

1/1/6 В подвале здания 
допускается хранение 
горючих материалов (п. 8.2 
проверочного листа).

В соответствии с пунктом 23(6) Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме":
На объектах защиты запрещается: 
использовать чердаки, технические этажи, 
вентиляционные камеры и другие технические 
помещения для организации производственных 
участков, мастерских, а также для хранения 
продукции, оборудования, мебели и других 
предметов.

01.07.2020

1/1/7 Заведующий МБДОУ 
«Детский сад «Колосок» 
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития детей 
города Заозерного Новикова 
Елена Леонидовна не 
организовала проведение 
проверок внутреннего 
пожарного водопровода с 
составлением
соответствующих актов (п. 
65 проверочного листа).

В соответствии с пунктом 55 Правил 
противопожарного режима в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме»: Руководитель 
организации обеспечивает исправность, 
своевременное обслуживание и ремонт источников 
наружного противопожарного водоснабжения и 
внутреннего противопожарного водопровода и 
организует проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих актов.

01.07.2020

1/1/8 Вследствие демонтажа 
лифтов, дверные проемы в 
ограждениях лифтовых шахт 
в подвальном помещении, на 
1 и 2 этажах здания с 
выходами из них в коридоры 
не защищены 
противопожарными дверями 
(п. 1.1, 1.5, 1.6 проверочного 
листа).

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального 
закона № 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»:

1. Пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими

01.07.2020
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\
регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по 
пожарной безопасности.
В соответствии с частью 16 статьи 88 Федерального 
закона№ 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»:
Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с 
выходами из них в коридоры и другие помещения, 
кроме лестничных клеток, должны защищаться 
противопожарными дверями с пределом 
огнестойкости не менее EI 30 или экранами из 
негорючих материалов с пределом огнестойкости не 
менее EI 45, автоматически закрывающими дверные 
проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые 
шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться 
от коридоров, лестничных клеток и других 
помещений тамбурами или холлами с 
противопожарными перегородками 1-го типа и 
перекрытиями 3-го типа.__________________________

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При 
несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения 
физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в 
установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за 
иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар-ной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор Рыбинского
района Красноярского края_____________
по пожарному надзору Кибус Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)
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Предписание для исполнения получил(а): 
заведующий МБДОУ «Детский сад «Колосок» 
общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению 
развития детей города Заозерного»
Новикова Елена Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы)
«24» декабря 2019 г.

(подпись)

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно). 
ОНД и ПР по Рыбинскому району 8(39165)2-03-12 (понедельник, пятница)
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
660049, г. Красноярск, проспект Мира, дом 68, тел. 8(3912)11-45-91, ond@mchskrsk.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району 
663960, г. Заозёрный, улица Фабричная, дом 8~, тел. 8(39165)2-03-12, ondrib@mchskrsk.ru 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Заозёрный
(место составления акта)

“ 04 ” августа 20 20 г.
(дата 'оставления акта)

_____16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 78

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, город Заозерный, улица 
Советская, 17.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 25.06.2020 года № 78 
подписанного главным государственным инспектором Рыбинского района по пожарному надзору 
Дрокиной М.Б.________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена______________внеплановая выездная_______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

___________ познавательно-речевому направлению развития детей города Заозерного___________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” августа 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день /1 час_____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю__________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении проверки) копия распоряжения о проведении проверки получена 29.06.2020 года в 12 
ч 00 мин, заведующей МБДОУ «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей города 
Заозерного» Новиковой Еленой Леонидовной путем вручения под роспись копии распоряжения о 
проведении внеплановой выездной проверки________________________■ >■

(фамилии, инициалы, дата, время) (у/ C' L f. f. /У  ■ /  ’/7. ( / / ^—
(Ф.И.О. подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
Решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки № 10 от 26.06.2020 г

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:ond@mchskrsk.ru
mailto:ondrib@mchskrsk.ru


Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Рыбинского района по пожарному 
надзору Кибус Роман Владимирович_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад «Колосок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
речевому направлению развития детей города Заозерного Новикова Елена Леонидовна__________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; 
лиц, допустивших нарушения): не выявлены_____________________________ _________________

№

п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

РФ и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого 

(ых) нарушены

Должность, 
фамилия, имя, 

отчество лиц, на 
которых возлагается 
ответственность за 

соверш ение 
нарушений

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): _____________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):___________

< /0  ДЕЛАМ / > > \

■ -  — -“^Чучета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.
^  — государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

(заполняется при проведении проверки): /7____________________________________

_____ 114 j: :_______
(подпись проверяющего)

шых оргг

Ж
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении проверки):______________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта по л учи л Га): Заведующий МБДОУ «Детский сад 
«Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей города Заозерного Новикова Е. Л._________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” августа 20 20 г.

< У Д-"(Тюдпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)

Номера «телефонов доверия»:
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно) 
ОНД и ПР по Рыбинскому району 8(39165)2-03-12 (понедельник, пятница)


